PUWIS Sp. z 0. 0. Nowogard POL-12 Postepowanie z probkami do badan

Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitamych Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 14/2; 72-200 Nowogard; PCA
Tel.ffax 91-39-20-711

Posuit Cemvaum
AEREDYTACH

Laboratorium Badawcze
ul. Boh. Warszawy 34, 72-200 Nowogard
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr Z/LB/W/2919/2022
Zmiana do sprawozdania nr LB/W/2919/2022

NAZWA ZIL ECENIODAWCY PODSTAWA REALIZACJI

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Szczeciniska 2 LB2-670/22
72-400 Kamien Pomorski

OPIS/ IDENTYFIKACJA PROBKI

" Nr prébki z rejestru | Mie'jécels_zczegéiowy punkt pobrania probki | Obiekt badan
Sie¢ wodociagowa w miejscowosci
W 2919-09/22 Borzystaw woda wodociggowa

- hydrant przy budynku nr 2
DANE ZWIAZANE Z POBRANIEM PROBKI

Data pobrania : Dﬁta pris};écia 7 Nr protokoiu ~ Identyfikacja metody pobrania
probki probki - pobrania prébki  prébek/osoba pobierajaca prébki
£ e L RS LI e . 24
29.09.2022 29.09.2022 - [ 1 pracownik laboratorium
[x] zleceniodawca

Data rozpoczecia Data zakornczenia
bSdZA 29.09.2022 Badan 30.09.2022
Uwagi:

Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium prawidiowy.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyréznione podkres$leniem dotyczace daty pobrania, miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta
i mogg wplywac na waznos¢ wynikow badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje dostarczone przez klienta i za
wiarygodno$c tego opisu, a wyniki badan odnoszg sie do otrzymane] prébki.

Zmieniong tre$¢ sprawozdania z badarn oznaczono kursywa
Powdd zmiany: wniosek klienta

UWAGI.
Sprawozdanie z badania bez pisemne; zgody laboratorium nie powinno byc powielane inaczej niz w calosci

Sprawozdanie z badan wydano w formie dokumentu elektronicznego | podpisano kwaldikowanym podpisem elektronicznym
Metody oznaczone (A) objgte akredytacja nr AB B28, certyfikal akredytac)i wydany przez PCA. dostepny w siedzibie laboratorium lub na stronie www poa gov gl
Melody oznaczone (£) zatwierdzone przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanilarny w Goleniowie decyzja dostgpna na stronie www.puwis pl

Metady oznaczone (NA) nieakredytowane

Metody oznaczone (NA”) nieakredytowane cobjete systemem zarzadzania wg normy PN-EN ISO/EC 17025.2018-02

MN-metoda niereferencyjna (metoda badan inna niz okresla przepis prawa). dowedy potwierdzenia rownowaznosci tych metod. doslepne sa w laboratonum | moga byc
przekazane na zyczenie klienta

NW- norma wycofana przez PKN
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PUWIS 5p. Z 0. 0. Nowogard PUL-12 Postepowanie z probkami do badan

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr Z/LB/W/2919/2022
Zmiana do sprawozdania nr LB/W/2919/2022

Nr probki z rejestru: W 2919-09/2022

WYNIKI BADAN
Parametry Metoda badan Wynik badania | Jednostka Wartos$é
parametryczna”
, . ; PN-EN ISO 9308-1:2014 ; n
Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 AZ 0 jtk/100 mi 0
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014 ;
Escherichia coli +A1:2017-04 Az D o0l 0

** Warto$¢ dopuszczaina okreslona wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z dnia 11.12. 2017 r. poz. 2294),

Objasnienia:

"' Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100mi nalezy wykonat badanie parametru E. coli i enterokoki
katowe w zawigzku z § 21 ust 4 rozporzadzenia,

Sprawozdanie sporzadzitz teferent ds. obsiugi laboratorium
Data utworzenia sprawozdania: 30.09.2022

Przegladu i auteryzacji wynikow
dokonal Kierownik Laboratorium

Podpis jeslnpzidlowy
Dokument sany

przez 1
Data: £ .00
14:32:35 CEST

data i podpis

- koniec sprawozdania-

UWAGI:
Sprawozdanie z badania bez pisemne| zgody laboratorium nie powinnc byc powielane inaczej niz w calosci
Sprawozdanie z badan wydano w formie dokumentu elektronicznego | podpisano kwalffikowanym podpisem elektronicznym
Metody oznaczone (A) objgte akredytacig nr AB 828, certyfikat akredytac) wydany przez PCA dostepny w siedzibie laboratorium lub na stronie www pca gov.pl.
Metody oznaczone (Z) zatwierdzone przez Panstwowy Powiatowy Inspekiorat Sanitarny w Goleniowie, decyzja dostgpna na stronie www.puwis.pl
Metody oznaczone (NA) nieakredytowane
Metody oznaczone (NA") nieakredylowane, objete systemem zarzadzania wg normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02
MN-metoda niereferencyjna (metoda badan inna niz okresla przepis prawa). dowedy potwierdzenia rownowaznosc! tych metod dostepne sa w laboralonum | mogg by¢
przekazane na zyczenie klienta
NW- norma wycofana przez PKN
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PUWIS Sp. z 0. 0. Nowogard POL-12 Postepowanie z probkami do badan

Przedsigbiorstwo Ustug Wodnych i Sanitarmych Sp. z 0.0.
ul. 3 Maja 14/2; 72-200 Nowogard:
Tel.fax 91-39-20-711

PCA

PoLsxit CenTRum
ARREDYTACS

Laboratorium Badawcze
ul. Boh. Warszawy 34, 72-200 Nowogard
tel. 91-39-27-475 e-mail: laboratorium@puwis.pl

AB 828
SPRAWOZDANIE Z BADAN nr LB/W/2920/2022
NAZWA ZLECENIODAWCY PODSTAWA REALIZACJI
Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Szczecinska 2 LBz-671/22
72-400 Kamiern Pomorski
OPIS/ IDENTYFIKACJA PROBKI
Nr prébki z rejestru : Miejsce/szczegolowy punkt pobrania prébki ~_ Obiekt badéﬁ
W 2920-09/22 Stacja uzdatnianige\:%i! W miejscowosci wodaiidatsing
DANE ZWIAZANE Z POBRANIEM PROBKI
Data pobrania i Data przyjecia Nr protokotu Identyfikacja metody pobrania
probki probki pobrania prébki  prébek/osoba pobierajaca probki
29.09.2022 29.09.2022 - [] pracownik laboratorium
[x] zleceniodawca
Data rozpoczecia Data zakoriczenia
badan 29.09.2022 BSdan 30.09.2022

Uwagi:
Stan probki w chwili przyjecia do laboratorium prawidiowy.

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyréznione podkresleniem dotyczace daty pobrania, miejsca i opisu probki zostaly uzyskane od klienta
i moga wptywac na waznos$c¢ wynikéw badan. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za informacje dostarczone przez klienta i za
wiarygodno$¢ tego opisu, a wyniki badan odnosza sie do otrzymanej probki.

UWAGI.
Sprawozdanie z badania bez pisemne| zgody laboratorium nie powinno by¢ powielane inacze) niz w calosci
Sprawozdanie z badan wydano w formie dokumentu eleklronicznege | pedpisanc kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Melody oznaczone (A) objete akredytacja nr AB 828, certyfikat akredytacji wydany przez PCA. dostepny w siedzibie laboratorium lub na stronie www £a gov pl
Metody oznaczone (Z) zatwierdzone przez Panstwowy Powiatowy Inspekiorat Sanitarny w Goleniowie decyzja doslepna na stronie www puwis.pl
Metody oznaczone (NA) nieakredytowane
Metedy oznaczone (NA*) nieakredytowane objete systemem zarzadzania wg normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02
MN-meloda niereferencyjna (metoda badarn inna niz okresla przepis prawa) dowody potwierdzenia réwnowaznesci tych metod dastepne sa w

przekazane na zyczenie klienta
NW- norma wycofana przez PKN

laboratonium | moga byc
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PUWIS Sp. z 0. 0. Nowogard POL-12 Postepowanie z prébkami do badan

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr LB/W/2920/2022

Nr prébki z rejestru: W 2920-09/2022

WYNIKI BADAN

Parametry Metoda badan Wynik badania Jednostka Wartosé
parametryczna”
Liczba bakterii grupy coli | PNE"y SO 830812014 17 0 itk/100 mi 0
Liczba bakterii PN-EN 1SO 9308-1:2014 ;
Escherichia coli +A1:2017-04 nzZ i e ¢

** Warto$¢ dopuszczalna okreslona wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z dnia 11.12, 2017 r. poz. 2294).

Objadnienia:

"' Dopuszcza sig pojedyncze baklerie <10 jtk (NPL) W przypadku wykrycia baklerii grupy coli <10 jtik (NPL)/100mi nalezy wykonat¢ badanie parametru E. cali i enterokoki
kalowe w zawiazku z § 21 ust 4 rozporzadzenia.

Sprawozdanie sporzadzila Referent ds. obstugi laboratorium

Data utworzenia sprawozdania: 30.09.2022

Przegladu | autoryzacji wynikdw
dokonal Kierownik Laboratonum

Podpis jest prawidiowy
Dukumim nlany
przes '

Phta. _ _—caa

13:48:23 CEST
dala i podpis

- koniec sprawozdania-

UWAGH:
Sprawozdanie z badania bez pisemnej zgody laboratorium nie powinno byé powielane inaczej niz w catosci
Sprawozdanie z badan wydana w formie dokumentu elekironicznego 1 podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Metody oznaczone (A) objele akredytacig nr AB B28. certyfikat akredytacji wydany przez PCA, dostepny v siedzibie laboratorium Iub na stronie www pca.gov ol
Metody oznaczone (Z) zatwierdzone przez Panstwowy Powiatowy Inspektoral Sanitamy w Goleniowie. decyzja doslepna na stronie www puwis pl
Metody oznaczone (NA) nieakredytowane
Metody oznaczone (NA") nieakredytowane. cbjele systemem zarzgdzania wg normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02
MN-metoda niereferencyjna (metada badan inna niz akresia przepis prawa). dowody potwierdzenia réwnowaznosci tych metod dostepne s3 w laboratorium | moga byé
przekazane na zyczenie klienta
NW- norma wycofana przez PKN

Formularz F-03/POL-12 wyd. 14 z dnia 12.08.2022 2/2



KOMUNIKAT Nr 9
dot. Komunikatu Nr 8/2022

Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia
30 wrzes$nia 2022r. w sprawie przydatnosci wody do spozycia z wodociagu publicznego Benice
(sie¢ wodociggowa Benice), pow. kamienski zaopatrujagcego mieszkaricow miejscowosci

Benice.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu sie
z wynikami badania prébki wody pobranej w dniu 29 wrzeénia 2022r. stwierdzit, ze woda
spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym:
1. Woda z kranu moze by¢ spozywana i uzywana do przygotowania positkow.
2. Woda moze by¢ uzywana do mycia owocow, warzyw, naczyn kuchennych i prania.
3. Woda nadaje sie do kapieli, mycia zgbow, przemywania otwartych zranien.
4. Woda moze by¢ wykorzystywana do celéw sanitarnych, tj. WC




KOMUNIKAT Nr 10
dot. Komunikatu Nr 7/2022

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia
30 wrze$nia 2022r. w sprawie przydatnosci wody do spozycia z wodociggu publicznego
Rekowo-Borzystaw, pow. kamienski zaopatrujacy mieszkancow miejscowosci Rekowo,

Borzystaw, Stawno.

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim po zapoznaniu sig
z wynikami badania prébki wody pobranej w dniu 29 wrzesnia 2022r. stwierdzit, ze woda
spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W zwigzku z powyzszym:
1. Woda z kranu moze byé spozywana i uzywana do przygotowania positkow.
2. Woda moze by¢ uzywana do mycia owocdw, warzyw, naczyn kuchennych i prania.
3. Woda nadaje sie do kapieli, mycia zebow, przemywania otwartych zranien.
4. Woda moze byc wykorzystywana do celow sanitarnych, tj. WC
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